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　施設点検業務

　　県庁局設備点検 1箇所

　　土木局設備点検 5箇所

　　観測局設備点検 61箇所

　　中継局設備点検 6箇所

　　障害時対応 1式
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特 記 仕 様 書 
１．この仕様書は、令和７年度香川県砂防情報システム施設点検業務委託に適用する。 
２．この仕様書に記載されたものの他、設計書、図面、現場説明書、現場説明に対する質問回答書、及び「電気通信施設点検基準（案）」、「電気通信施設点検

業務共通仕様書」、「土木工事共通仕様書」、「香川県情報セキュリティポリシー」等、並びに関係諸法令及び条例等を遵守すること。 
３．国、公有又は私有、土地への立ち入りを行なうときは、あらかじめ立ち入り区域及び期間等を調査職員に届け出なければならない。 
４．業務に伴う地元関係者との調整について、受注者は調査職員の指示に従いこれにあたらなければならない。また、立会、及び伐採等に要する費用弁償は、

すべて受注者の責任において行なうこと。 
５．受注者は、業務の実施に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（１） 暴力団等（暴力団、暴力団関係者その他不当要求行為を行うすべての者をいう。）から不当要求行為（不当又は違法な要求、工事妨害その他建設

工事等の契約の適正な履行を妨げる一切の不当又は違法な行為をいう。）を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに発注者に報告する

とともに、所轄の警察署に届け出ること。 
（２） 暴力団等から不当要求行為による被害を受けた場合は、速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に被害届を提出すること。 
（３） 受注者の下請業者が暴力団等から不当要求行為を受け、又は不当要求行為による被害を受けた場合は、受注者に報告するよう下請業者を指導し、

その報告を受けたときは、発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。 
６．受注者は、この契約による事務を処理するため個人情報を取り扱うに当たっては、次の事項を遵守しなければならない。 
（１） 受注者は、この契約による事務を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。 
（２） 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、また不当な目的に使用してはならない。この契約が終了、又は解除さ

れた後においても同様とする。 
（３） 受注者は、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の適正な管理のために必

要な措置を講じなければならない。 
（４） 受注者は、この契約による事務の処理のために個人情報を収集するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手

段により行わなければならない。 
（５） 受注者は、この契約による事務に従事する者（資料等の運搬に従事する者を含む。以下「従事者」と総称する。）に対し、在職中及び退職後にお

いても当該契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供

に対して罰則が適用される可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。 
     また、受注者は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行

わなければならない。 
（６） 受注者は、発注者が承諾した場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を甲の承諾

なしに複写し、又は複製してはならない。 
     また、事務の処理を行う場所に、資料等の複写が可能な媒体を持ち込んではならない。 

（７） 受注者は、その従事者に対し、資料等の運搬中に資料等から離れないこと、電磁的記録の資料等は暗号化等個人情報の漏えい防止対策を十分に講

じた上で運搬することその他の安全確保のために必要な指示を行わなければならない。 
（８） 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報を当該契約の目的以外の目的に利用し、又は第

三者に提供してはならない。 



（９） 発注者は、この契約による安全確保の措置の実施状況を調査するため必要があると認めるときは、実地に調査し、受注者に対して必要な資料の提

出を求め、又は必要な指示をすることができる。 
（10） 受注者は、この契約による事務の処理のために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報を記録した資料等

は、この契約による事務処理の完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとし、発注者の承諾を得て行った複写又は複製物については、廃棄

又は消去しなければならない。 
（11） 受注者は、個人情報の漏えい、滅失又はき損その他の事故が発生し、又は発生するおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、

発注者の指示に従わなければならない。 
７．業務の実施にあたっては、調査職員と連絡を密にし、疑義が生じた場合は、速やかに指示を受けること。 
８．業務の実施にあたって、必要となる資料等の貸与等については調査職員へ申し出、使用後は速やかに返却すること。 
９．成果物の引き渡し後、過誤、粗漏、不足及び不適当が発見された場合は、ただちに修補を行なうものとする。この場合に要する費用は、受注者の負担と

する。 
10．成果物の提出は業務完了時とするが、調査職員が中間報告を求めた場合には速やかに応じるものとする。 
 



 特 記 仕 様 書  

第１条 適用 

本仕様書は、「令和７年度香川県砂防情報システム施設点検業務委託」（以下「本業務」という、）に適用する。 

 

第２条 業務範囲 

本業務の範囲は、点検対象機器一覧表に示す機器について本特記仕様書及び電気通信施設点検基準に基づき、現場の状況に

応じて点検・整備を行うものとする。 

また、本業務の履行において生じる軽微な障害修理については、本業務に含まれるものとする。 

 

第３条 点検種別及び点検周期 

対象機器及び点検周期は、「点検対象機器一覧表」（以下、「一覧表」という。）に基づき実施するものとする。点検種別は、

通常点検と精密点検の２種類とし、精密点検１回／年、通常点検２回／年、実施するものとする。実施時期については、担当

職員と協議の上決定するものとする。 

 

第４条 消耗品の交換（点検時に交換することを想定） 

本業務の履行において、消耗品の交換の必要を確認した場合については、担当職員と協議の上、対応するものとする。 

 

第５条 障害時対応 

対象設備に関して、委託期間中において障害が発生した場合は、すみやかに担当職員と協議し、必要な措置を講じるものと

する。また、異常気象時等には、より迅速な障害対応が必要となるため、県庁又は点検対象機器の存する場所等、担当職員が

指定する場所で待機するものとする。 

なお、異常気象とは以下に示すものをいう。 

  ア 高松地方気象台から大雨警報、洪水警報又は大雨特別警報（土砂災害、浸水害）が発表されたとき。 

  イ 大雨、洪水、土砂災害に対する危険があると香川県知事が判断したとき。 

  

第６条 観測局の維持管理 

観測局の機能確保のため、維持点検を実施するものとし、実施時期については精密点検時及び通常点検（１回目）時に合わ

せて行うものとする。 

なお、草刈対象局及び回数は、一覧表の「中継局・無線局等点検（草刈）」を参照すること。実施時期については、担当職

員と協議の上、決定するものとする。 

 

第７条 完成図書及び付属品の貸与 

業務の遂行のために必要な完成図書及び付属品は、貸与する。 

 

第８条 成果品の提出 

業務完成時に成果報告書を１部提出するものとする。 

なお、障害時の対応を行った場合は、その都度、報告書を提出し、業務完成時には成果報告書に添付するものとする。 

 

 



委　　託　　費　　内    訳   書
実　　　施　　　設　　　計 変　　　更　　　設　　　計

費  目 工  種 細  目 名  称 形状寸法 単  価 金   額 仕様・適用 形状寸法 単　価 金　 額 仕様･適用

点検業務費

消耗品費を除く

直接費

労務費

式

精密点検 1回/年 1 明細　1 号

式

通常点検 2回/年 1 明細　2 号

式

緊急時対応 1 明細　3 号

式

維持管理 1回/年 1 明細　4 号

材料費

式

材料費 1 明細　5 号

直接経費

式

旅費交通費 1 明細　6 号

数 量 数　量



委　　託　　費　　内    訳   書
実　　　施　　　設　　　計 変　　　更　　　設　　　計

費  目 工  種 細  目 名  称 形状寸法 単  価 金   額 仕様・適用 形状寸法 単　価 金　 額 仕様･適用数 量 数　量

式

安全費 1

式

技術管理費 1

式

諸経費 1

点検業務価格

消費税相当額 10%

点検業務費



明　　　　細　　　　書
実　　　施　　　設　　　計 変　　　更　　　設　　　計

明細第 1 号 精密点検（1回／年） 単位 割戻数量 単価 単位 割戻数量 単価

式 1    

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 単位 数量 単価 金額 摘要

県庁総括局

点検技術者

人 0.23 人

　　〃

点検技術員

人 0.23 人

監視局 長尾、高松、中讃、西讃

点検技術者 小豆総合

5局 人 5.75 人

　　〃 長尾、高松、中讃、西讃

点検技術員 小豆総合

5局 人 5.75 人

中継局【μ-V】1局 新女体山

点検技術者

人 0.3 人

　　〃 〃

点検技術員

人 0.3 人

中継局【V-V】3局 四方指・大平山・大麻山

点検技術者

人 0.9 人

　　〃 〃

点検技術員

人 0.9 人

中継局【V-Vアドレスのみ】1局 引田

点検技術者

人 0.47 人

　　〃 〃

点検技術員

人 0.47 人

中継局【V-Vアドレスのみ】1局 明神

点検技術者

人 0.3 人

　　〃 〃

点検技術員

人 0.3 人

香　川　県



明　　　　細　　　　書
実　　　施　　　設　　　計 変　　　更　　　設　　　計

明細第 1 号 精密点検（1回／年） 単位 割戻数量 単価 単位 割戻数量 単価

式 1    

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 単位 数量 単価 金額 摘要

観測局【無線】57局

点検技術者

人 52.44 人

　　〃

点検技術員

人 52.44 人

観測局【有線】2局 女体山・大平山

点検技術者

人 1.5 人

　　〃 〃

点検技術員

人 1.5 人

中継観測局　2局 一本松橋・朝倉

点検技術者

人 1.84 人

　　〃 〃

点検技術員

人 1.84 人

計

単計  円/式

香　川　県



明　　　　細　　　　書
実　　　施　　　設　　　計 変　　　更　　　設　　　計

明細第 2 号 通常点検（2回／年） 単位 割戻数量 単価 単位 割戻数量 単価

式 1    

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 単位 数量 単価 金額 摘要

監視局 5局 長尾、高松、中讃、西讃

点検技術者 小豆総合

5局 人 0.4 人

　　〃 長尾、高松、中讃、西讃

点検技術員 小豆総合

5局 人 0.4 人

中継局【μ-V】1局 新女体山

点検技術者

人 0.86 人

　　〃 〃

点検技術員

人 0.86 人

中継局【V-V】3局 四方指・大平山・大麻山

点検技術者

人 2.7 人

　　〃 〃

点検技術員

人 2.7 人

中継局【V-Vアドレスのみ】1局 引田

点検技術者

人 0.9 人

　　〃 〃

点検技術員

人 0.9 人

中継局【V-Vアドレスのみ】1局 明神

点検技術者

人 0.9 人

　　〃 〃

点検技術員

人 0.9 人

観測局【無線】57局

点検技術者

人 9.12 人

　　〃

点検技術員

人 9.12 人

香　川　県



明　　　　細　　　　書
実　　　施　　　設　　　計 変　　　更　　　設　　　計

明細第 2 号 通常点検（2回／年） 単位 割戻数量 単価 単位 割戻数量 単価

式 1    

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 単位 数量 単価 金額 摘要

観測局【有線】2局 女体山・大平山

点検技術者

人 0.32 人

　　〃 〃

点検技術員

人 0.32 人

中継観測局　2局 一本松橋・朝倉

点検技術者

人 0.32 人

　　〃 〃

点検技術員

人 0.32 人

計

単計  円/式

香　川　県



明　　　　細　　　　書
実　　　施　　　設　　　計 変　　　更　　　設　　　計

明細第 3 号 緊急時対応 単位 割戻数量 単価 単位 割戻数量 単価

式 1    

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 単位 数量 単価 金額 摘要

全総括局・監視局等

点検技術者

人 37 人

　　〃

点検技術員

人 37 人

計

単計  円/式

香　川　県



明　　　　細　　　　書
実　　　施　　　設　　　計 変　　　更　　　設　　　計

明細第 4 号 維持管理 単位 割戻数量 単価 単位 割戻数量 単価

式 1    

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 単位 数量 単価 金額 摘要

草刈り

普通作業員

人 21.82 人

計

単計  円/式

香　川　県



明　　　　細　　　　書
実　　　施　　　設　　　計 変　　　更　　　設　　　計

明細第 5 号 材料費 単位 割戻数量 単価 単位 割戻数量 単価

式 1    

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 単位 数量 単価 金額 摘要

転倒ます式雨量計 気象庁検定合格品

個

計

単計  円/式

香　川　県



明　　　　細　　　　書
実　　　施　　　設　　　計 変　　　更　　　設　　　計

明細第 6 号 旅費交通費 単位 割戻数量 単価 単位 割戻数量 単価

式 1    

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 単位 数量 単価 金額 摘要

ライトバン運転 精密点検 明細第 7 号

1,500cc

定員5人 車

　　〃 通常点検 明細第 7 号

1,500cc

定員5人 車

　　〃 緊急時対応 明細第 7 号

1,500cc

定員5人 車

　　〃 維持管理 明細第 7 号

1,500cc

定員5人 車

フェリー運賃

高松～女木

5m未満 往復

　　〃

高松～土庄

5m未満 往復

　　〃

土庄～唐櫃（豊島）

5m未満 往復

　　〃

多度津～高見

5m未満 往復

　　〃

丸亀～広島（江の浦）

5m未満 往復

計

単計  円/式

香　川　県



明　　　　細　　　　書
実　　　施　　　設　　　計 変　　　更　　　設　　　計

明細第 7 号 ライトバン運転（1,500cc 定数5人） 単位 割戻数量 単価 単位 割戻数量 単価

台 1    

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 単位 数量 単価 金額 摘要

ガソリン

Ｌ

供用日当たりライトバン損料

日

計

単計  円/台

香　川　県



数量総括表（実施）
精密点検　工数整理表（1回当たり）

技術者 技術者 技術者 技術者 技術者 技術者 技術者

技術員 技術員 技術員 技術員 技術員 技術員 技術員

0.23 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23
0.23 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23
1.15 0.00 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 5.75
1.15 0.00 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 5.75

0.23 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 5.98
0.23 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 5.98

0.30 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30
0.30 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30
0.30 0.00 0.00 0.30 0.30 0.30 0.00 0.90
0.30 0.00 0.00 0.30 0.30 0.30 0.00 0.90
0.47 0.00 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47
0.47 0.00 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47
0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.30
0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.30
0.92 0.00 8.28 11.96 11.04 12.88 8.28 52.44
0.92 0.00 8.28 11.96 11.04 12.88 8.28 52.44
0.75 0.00 0.75 0.75 0.00 0.00 0.00 1.50
0.75 0.00 0.75 0.75 0.00 0.00 0.00 1.50
0.92 0.00 1.84 0.00 0.00 0.00 0.00 1.84
0.92 0.00 1.84 0.00 0.00 0.00 0.00 1.84

0.00 11.64 13.01 11.34 13.48 8.28 57.75
0.00 11.64 13.01 11.34 13.48 8.28 57.75
0.23 12.79 14.16 12.49 14.63 9.43 63.73
0.23 12.79 14.16 12.49 14.63 9.43 63.73

車両数＝技術員÷1.5 1 9 10 9 10 7 46

通常点検　工数整理表（2回当たり）
2回

当たり

技術者 技術者 技術者 技術者 技術者 技術者 技術者 技術者

技術員 技術員 技術員 技術員 技術員 技術員 技術員 技術員

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.04 0.00 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.20 0.40
0.04 0.00 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.20 0.40

0.00 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.20 0.40
0.00 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.20 0.40

0.43 0.00 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 0.86
0.43 0.00 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 0.86
0.45 0.00 0.00 0.45 0.45 0.45 0.00 1.35 2.70
0.45 0.00 0.00 0.45 0.45 0.45 0.00 1.35 2.70
0.45 0.00 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 0.90
0.45 0.00 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 0.90
0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 0.00 0.45 0.90
0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 0.00 0.45 0.90
0.08 0.00 0.72 1.04 0.96 1.12 0.72 4.56 9.12
0.08 0.00 0.72 1.04 0.96 1.12 0.72 4.56 9.12
0.08 0.00 0.08 0.08 0.00 0.00 0.00 0.16 0.32
0.08 0.00 0.08 0.08 0.00 0.00 0.00 0.16 0.32
0.08 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.32
0.08 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.32

0.00 1.84 1.57 1.41 2.02 0.72 7.56 15.12
0.00 1.84 1.57 1.41 2.02 0.72 7.56 15.12
0.00 1.88 1.61 1.45 2.06 0.76 7.76 15.52
0.00 1.88 1.61 1.45 2.06 0.76 7.76 15.52

車両数＝技術員÷1.5 0 2 2 1 2 1 8 16

緊急点検（１業務当たり）
１業務当たり

技術者 技術者 技術者 技術者 技術者 技術者 技術者

技術員 技術員 技術員 技術員 技術員 技術員 技術員

10.00 10.00 5.00 4.00 4.00 4.00 37.00
10.00 10.00 5.00 4.00 4.00 4.00 37.00

車両数＝技術員 10 10 9 4 4 4 41

観測局等維持管理（１業務当たり）
１業務当たり

技術者 技術者 技術者 技術者 技術者 技術者 技術者

技術員 技術員 技術員 技術員 技術員 技術員 技術員

普通作業員 4.29 4.3 3.97 5.96 3.30 21.82
車両数＝技術員÷２ 3 3 2 3 2 13

材料費（１業務当たり）
職　　　種 総括局 監　　　　　　視　　　　　局 合　　計

県庁 長尾土木 高松土木 小豆総合 中讃土木 西讃土木

転倒ます式雨量計 気象庁検定合格品

14 17

合計

14

1 1

10

1

17 73

5

1

1 3

1

1

1 1

57

2

2

1

1 1

合計

箇所数 箇所数 箇所数 箇所数 箇所数 箇所数

14 9

箇所数

2

57914

1

1

11観測局（有線） 2

観測局（無線） 12139

1

中継局（μ-V）

中継局（V-V） 311

1 1

11

観測局

中継局

有線局

1

1

5111

11

0

中讃土木小豆総合

5111監視局

総括局

監視局

計

箇所数箇所数箇所数箇所数箇所数箇所数

西讃土木

9

6

箇所数

高松土木

2

1

1

13 12

1

総括局

監視局

1 1

1

1 1

1

1

計

合計

1

中継局（μ-V）

中継局（V-V）

中継局（V-V）引田

中継観測局

観測局（無線）

観測局（有線）

観測局

中継局

有線局

670 14 15

監視局

計

2

点
検
工
数
算
出
用

1 15

中継局（V-V）引田

中継局（V-V）明神

中継局（V-V）明神

合計

県庁 長尾土木 西讃土木

点
検
工
数
算
出
用

9

中継観測局

計 0

西讃土木

県庁 長尾土木

13 16 9

16

県庁 長尾土木

1

箇所数箇所数

高松土木 小豆総合

１回当たり

箇所数

10 720

中讃土木

6715 13

西讃土木 合計

14 16

15 16

箇所数

県庁 長尾土木 高松土木 小豆総合 中讃土木

箇所数 箇所数 箇所数

中讃土木

3

9 11 11 11

箇所数 箇所数

個

3

－ －

箇所数

監視局、観測局、中継局、有線局 － － － － －

監視局、観測局、中継局、有線局 7 －

箇所数 箇所数

高松土木 小豆総合

箇所数 箇所数

合計

技術者

技術員

技術者

技術員

技術者

技術員

技術者

技術員

技術者

技術員

技術者

技術員

技術者

技術員

技術者

技術員

技術者

技術員

技術者

技術員

技術者

技術員

技術者

技術員

技術者

技術員

技術者

技術員

技術者

技術員

技術者

技術員

技術者

技術員

技術者

技術員

技術者

技術員

技術者

技術員

技術者

技術員

技術者

技術員

技術者

技術員

技術者

技術員

技術者

技術員

技術者

技術員

技術者

技術員

技術者

技術員

技術者

技術員

技術者

技術員

技術者

技術員

技術者

技術員

技術者

技術員

技術者

技術員

技術者

技術員

技術者

技術員

技術者

技術員

技術者

技術員

技術者

技術員

技術者

技術員

技術者

技術員

技術者

技術員



＜精密点検・通常点検歩掛＞
県庁総括局

点検機器 適用歩掛 単位 職階 工数 適用 精密点検 通常点検 備考
項目 規格等 2ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 12ヶ月 12ヵ月 6ヶ月 12ヶ月 6ヶ月

無停電電源装置 １３－３ 台 技術者 0.00 0.23 0.23 0.00 精密
技術員 0.00 0.23 0.23 0.00

計 技術者 0.23 0.00
技術員 0.23 0.00

監視局【土木（小豆総合）事務所の5局】
点検機器 適用歩掛 単位 職階 工数 適用 精密点検 通常点検 備考

項目 規格等 2ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 12ヶ月 12ヵ月 6ヶ月 12ヶ月 6ヶ月
無線装置（受信機） ７－１－５ テレメータ監視局（V回線） 台 技術者 0.00 0.75 0.75 0.00 精密

（新スプリアス規格準拠） 技術員 0.00 0.75 0.75 0.00
無停電電源装置 １３－３ 台 技術者 0.00 0.23 0.23 0.00 精密

技術員 0.00 0.23 0.23 0.00
空中線装置 VHF･UHF帯 基 技術者 無線装置に含む 0.00 0.00

技術員 0.00 0.00
分電盤 ２４－１２ 分電盤 面 技術者 0.00 0.05 0.05 0.00 精密

技術員 0.00 0.05 0.05 0.00
耐雷トランス ２３－１ 耐雷トランス 局 技術者 0.04 0.12 0.12 0.04 精密、通常

技術員 0.04 0.12 0.12 0.04
計 技術者 1.15 0.04

技術員 1.15 0.04

中継局（μ-V）【新女体山】
点検機器 適用歩掛 単位 職階 工数 適用 精密点検 通常点検 備考

項目 規格等 2ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 12ヶ月 12ヵ月 6ヶ月 12ヶ月 6ヶ月
中継装置 ７－３－７ テレメータ中継局（μ-V） 局 技術者 0.43 0.30 0.30 0.43 精密、通常

（新スプリアス規格準拠） 技術員 0.43 0.30 0.30 0.43
空中線装置 VHF･UHF帯 基 技術者 中継装置に含む 0.00 0.00

技術員 0.00 0.00
計 技術者 0.30 0.43

技術員 0.30 0.43

中継局（V-V）【四方指・大平山・大麻山】
点検機器 適用歩掛 単位 職階 工数 適用 精密点検 通常点検 備考

項目 規格等 2ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 12ヶ月 12ヵ月 6ヶ月 12ヶ月 6ヶ月
中継装置 ７－３－６ テレメータ中継局（V-V） 局 技術者 0.45 0.30 0.30 0.45 精密、通常

（新スプリアス規格準拠） 技術員 0.45 0.30 0.30 0.45
空中線装置 VHF･UHF帯 基 技術者 中継装置に含む 0.00 0.00

技術員 0.00 0.00
計 技術者 0.30 0.45

技術員 0.30 0.45

点検周期

1

1

1

点検周期

1

1

1 1

無停電電源装置（汎用小容量UPS
20KVA以下）

点検周期

無停電電源装置（汎用小容量UPS
20KVA以下）

1

点検周期

1 1



中継局（V-V）アドレスのみ【引田局】
点検機器 適用歩掛 単位 職階 工数 適用 精密点検 通常点検 備考

項目 規格等 2ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 12ヶ月 12ヵ月 6ヶ月 12ヶ月 6ヶ月
中継装置 ７－３－６ テレメータ中継局（V-V） 局 技術者 0.45 0.30 0.30 0.45 精密、通常

（新スプリアス規格準拠） 技術員 0.45 0.30 0.30 0.45
太陽電池電源装置 １２－６ 太陽電池（テレメータ用） 台 技術者 0.00 0.17 0.17 0.00 精密

技術員 0.00 0.17 0.17 0.00
空中線装置 VHF･UHF帯 基 技術者 中継装置に含む 0.00 0.00

技術員 0.00 0.00
フェンス等 0.00 0.00

0.00 0.00
計 技術者 0.47 0.45

技術員 0.47 0.45

中継局（V-V）アドレスのみ【明神局】
点検機器 適用歩掛 単位 職階 工数 適用 精密点検 通常点検 備考

項目 規格等 2ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 12ヶ月 12ヵ月 6ヶ月 12ヶ月 6ヶ月
中継装置 ７－３－６ テレメータ中継局（V-V） 局 技術者 0.45 0.30 0.30 0.45 精密、通常

（新スプリアス規格準拠） 技術員 0.45 0.30 0.30 0.45
空中線装置 VHF･UHF帯 基 技術者 中継装置に含む 0.00 0.00

技術員 0.00 0.00
計 技術者 0.30 0.45

技術員 0.30 0.45

観測局（無線）
点検機器 適用歩掛 単位 職階 工数 適用 精密点検 通常点検 備考

項目 規格等 2ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 12ヶ月 12ヵ月 6ヶ月 12ヶ月 6ヶ月

無線装置（送信機） ７－１－８ テレメータ観測局（無線方式） 局 技術者 0.00 0.61 0.61 0.00 精密
（新スプリアス規格準拠） 技術員 0.00 0.61 0.61 0.00

雨量計 ２２－１ 雨量計 台 技術者 0.08 0.14 0.14 0.08 精密、通常
技術員 0.08 0.14 0.14 0.08

太陽電池電源装置 １２－６ 太陽電池（テレメータ用） 台 技術者 0.00 0.17 0.17 0.00 精密
技術員 0.00 0.17 0.17 0.00

空中線装置 VHF･UHF帯 基 技術者 無線装置に含む 0.00 0.00
技術員 0.00 0.00

フェンス等 0.00 0.00
0.00 0.00

計 技術者 0.92 0.08
技術員 0.92 0.08

観測局（有線）【女体山・大平山】
点検機器 適用歩掛 単位 職階 工数 適用 精密点検 通常点検 備考

項目 規格等 2ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 12ヶ月 12ヵ月 6ヶ月 12ヶ月 6ヶ月

無線装置（送信機） ７－１－８ テレメータ観測局（無線方式） 局 技術者 0.00 0.61 0.61 0.00 精密
（新スプリアス規格準拠） 技術員 0.00 0.61 0.61 0.00

雨量計 ２２－１ 雨量計 台 技術者 0.08 0.14 0.14 0.08 精密、通常
技術員 0.08 0.14 0.14 0.08

空中線装置 VHF･UHF帯 基 技術者 無線装置に含む 0.00 0.00
技術員 0.00 0.00

計 技術者 0.75 0.08
技術員 0.75 0.08

点検周期

1

1 1

1

点検周期

1

1

点検周期

1 1

点検周期

1

1

1 1



中継観測局【一本松橋・朝倉】
点検機器 適用歩掛 単位 職階 工数 適用 精密点検 通常点検 備考

項目 規格等 2ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 12ヶ月 12ヵ月 6ヶ月 12ヶ月 6ヶ月

無線装置（送信機） ７－１－８ テレメータ観測局（無線方式） 局 技術者 0.00 0.61 0.61 0.00 精密
（新スプリアス規格準拠） 技術員 0.00 0.61 0.61 0.00

雨量計 ２２－１ 雨量計 台 技術者 0.08 0.14 0.14 0.08 精密、通常
技術員 0.08 0.14 0.14 0.08

太陽電池電源装置 １２－６ 太陽電池（テレメータ用） 台 技術者 0.00 0.17 0.17 0.00 精密
技術員 0.00 0.17 0.17 0.00

空中線装置 VHF･UHF帯 基 技術者 中継装置に含む 0.00 0.00
技術員 0.00 0.00

フェンス等 0.00 0.00
0.00 0.00

計 技術者 0.92 0.08
技術員 0.92 0.08

1

点検周期

1 1

1



本歩掛は点検１回あたりの人員である。
１組とは機器標準仕様書において、現用機及び予備機について構成されるものをいう。なお現用機のみの場合は、本歩掛の６０％とする。

「個別点検」13-3　無停電電源装置（汎用小容量UPS　20KVA以下）
無停電電源装置

No. 確認事項の概要
毎
日

1ヶ
月

2ヶ
月

3ヶ
月

6ヶ
月

12
ヶ
月

36
ヶ
月 単位 技術者 技術員

1 表示の確認 1 100台
2 蓄電池の確認 1 100台 1.250 1.250
3 ファンの確認 1 100台 1.250 1.250

10 機器本体の清掃等 1 100台 18.750 18.750
11 図書類、予備品等の確認 1 100台 1.250 1.250

合計（毎日） 0.000 0.000
合計（１ヶ月） 0.000 0.000
合計（２ヶ月） 0.000 0.000
合計（３ヶ月） 0.000 0.000
合計（６ヶ月） 0.000 0.000
合計（１２ヶ月） 22.500 22.500
合計（３６ヶ月） 0.000 0.000

「個別点検」24-12　分電盤
分電盤

No. 確認事項の概要
毎
日

1ヶ
月

2ヶ
月

3ヶ
月

6ヶ
月

12
ヶ
月 単位 技術者 技術員

1 電圧などの確認 1 100台 1.250 1.250
2 復電起動用タイマの動作確認 1 100台 1.250 1.250
3 接続部の確認 1 100台 1.250 1.250
4 機器本体の清掃等 1 100台 1.250 1.250

合計（毎日） 0.000 0.000
合計（１ヶ月） 0.000 0.000
合計（２ヶ月） 0.000 0.000
合計（３ヶ月） 0.000 0.000
合計（６ヶ月） 0.000 0.000
合計（１２ヶ月） 5.000 5.000
合計（３６ヶ月） 0.000 0.000

「個別点検」23-1　耐雷トランス（低圧用）
耐電トランス

No. 確認事項の概要
毎
日

1ヶ
月

2ヶ
月

3ヶ
月

6ヶ
月

12
ヶ
月 単位 技術者 技術員

1 避雷素子の確認 1 100局 4.000 4.000
2 絶縁抵抗の確認 1 100局 4.500 4.500
3 接続部の確認 1 100局 2.500 2.500
4 機器本体の清掃等 1 100局 2.500 2.500

図書類・予備品等の確認 1 100局 1.250 1.250 図書類の確認
1 100局 1.250 1.250 予備品類の確認

合計（毎日） 0.000 0.000
合計（１ヶ月） 0.000 0.000
合計（２ヶ月） 0.000 0.000
合計（３ヶ月） 0.000 0.000
合計（６ヶ月） 4.000 4.000
合計（１２ヶ月） 12.000 12.000
合計（３６ヶ月） 0.000 0.000

点検周期 歩掛

備考

点検周期 歩掛

備考

点検周期 歩掛

備考

5



「個別点検」7-3-7　テレメータ中継局装置（災害対策タイプ１）（μ－Ｖ中継：新スプリアス規格準拠）
テレメータ中継装置（μ－Ｖ） 新女体山

No. 確認事項の概要
毎
日

1ヶ
月

2ヶ
月

3ヶ
月

6ヶ
月

12
ヶ
月 単位 技術者 技術員

1 各部電圧・電流確認 1 100局 2.500 2.500
2 送信出力確認 1 100局 2.500 2.500
3 送信周波数確認 1 100局 5.830 5.830
4 最大周波数偏移確認 1 100局 8.350 8.350
5 不要輻射強度確認 1 100局 14.160 14.160
6 スケルチ感度確認 1 100局 7.080 7.080
7 受信入力電力確認 1 100局 8.330 8.330
8 区間Ｓ／Ｎの確認 1 100局 5.830 5.830
9 中継制御部動作確認 1 100局 2.500 2.500

10 外部入出力部動作確認 1 100局 5.000 5.000
11 伝搬路の見通し確認 1 100局 1.250 1.250

1 100局 1.250 1.250 外観の確認
1 100局 1.250 1.250 給電線の確認
1 100局 1.250 1.250 ＶＳＷＲ確認

13 接続部の確認 1 100局 1.250 1.250
14 機器本体の清掃等 1 100局 2.500 2.500

1 100局 1.250 1.250 図書類の確認
1 100局 1.250 1.250 予備品類の確認

合計（毎日） 0.000 0.000
合計（１ヶ月） 0.000 0.000
合計（２ヶ月） 0.000 0.000
合計（３ヶ月） 0.000 0.000
合計（６ヶ月） 43.320 43.320
合計（１２ヶ月） 30.010 30.010
合計（３６ヶ月） 0.000 0.000

「個別点検」7-3-6　テレメータ中継局装置（災害対策タイプ１）（Ｖ－Ｖ中継：新スプリアス規格準拠）
テレメータ中継装置（Ｖ－Ｖ）　四方指、大平山、大麻山、引田、明神

No. 確認事項の概要
毎
日

1ヶ
月

2ヶ
月

3ヶ
月

6ヶ
月

12
ヶ
月 単位 技術者 技術員

1 各部電圧・電流確認 1 100局 2.500 2.500
2 送信出力確認 1 100局 2.500 2.500
3 送信周波数確認 1 100局 5.830 5.830
4 最大周波数偏移確認 1 100局 8.350 8.350
5 不要輻射強度確認 1 100局 14.160 14.160
6 スケルチ感度確認 1 100局 7.080 7.080
7 受信入力電力確認 1 100局 8.330 8.330
8 区間Ｓ／Ｎの確認 1 100局 5.830 5.830
9 中継制御部動作確認 1 100局 3.750 3.750

10 遠隔切替部動作確認 1 100局 2.500 2.500
11 状態返送部動作確認 1 100局 2.500 2.500
12 伝搬路の見通し確認 1 100局 1.250 1.250

1 100局 1.250 1.250 外観の確認
1 100局 1.250 1.250 給電線の確認
1 100局 1.250 1.250 ＶＳＷＲ確認

14 接続部の確認 1 100局 1.250 1.250
15 機器本体の清掃等 1 100局 2.500 2.500

図書類・予備品等の確認 1 100局 1.250 1.250 図書類の確認
1 100局 1.250 1.250 予備品類の確認

合計（毎日） 0.000 0.000
合計（１ヶ月） 0.000 0.000
合計（２ヶ月） 0.000 0.000
合計（３ヶ月） 0.000 0.000
合計（６ヶ月） 44.570 44.570
合計（１２ヶ月） 30.010 30.010
合計（３６ヶ月） 0.000 0.000

「個別点検」12-6　太陽電池（テレメータ用）
太陽電池電源装置

No. 確認事項の概要
毎
日

1ヶ
月

2ヶ
月

3ヶ
月

6ヶ
月

12
ヶ
月 単位 技術者 技術員

1 各部電圧電流測定 1 100台 5.000 5.000
1 100台 1.250 1.250 液面確認
1 100台 1.250 1.250 電圧確認
1 100台 1.250 1.250 比重・液温確認

3 取付状況の確認 1 100台 2.500 2.500
4 接続部の確認 1 100台 2.500 2.500
5 機器本体の清掃等 1 100台 2.500 2.500
6 図書類、予備品等の確認 1 100組 0.750 0.750 現用機のみのため６０パーセント

合計（毎日） 0.000 0.000
合計（１ヶ月） 0.000 0.000
合計（２ヶ月） 0.000 0.000
合計（３ヶ月） 0.000 0.000
合計（６ヶ月） 0.000 0.000
合計（１２ヶ月） 17.000 17.000
合計（３６ヶ月） 0.000 0.000

15 図書類・予備品等の確認

2

点検周期 歩掛

備考

12 空中線確認

点検周期 歩掛

備考

点検周期 歩掛

備考

13 空中線確認

16

蓄電池の確認



「個別点検」　22-1　雨量計
センサ　雨量計 ※地域環境条件により点検周期を決定する。

No. 確認事項の概要
毎
日

1ヶ
月

2ヶ
月

3ヶ
月

6ヶ
月

12
ヶ
月 単位 技術者 技術員

1 時計の確認 1 100局 2.500 2.500
2 各可動部の確認 1 100局 2.500 2.500
3 パルス積算の確認 1 100局 2.500 2.500
4 パルス出力確認 1 100局 1.250 1.250
5 ＢＣＤ出力の確認 1 100局 2.500 2.500
6 雨量マスによる精度の確認 1 100局 6.250 6.250
7 自記記録計等の確認 100局
8 発信器の清浄 1 100局 2.500 2.500
9 ヒータの確認 100局

10 絶縁抵抗確認 100局
11 検定有効期間の確認 1 100局 1.250 1.250

合計（毎日） 0.000 0.000
合計（１ヶ月） 0.000 0.000
合計（２ヶ月） 0.000 0.000
合計（３ヶ月） 0.000 0.000
合計（６ヶ月） 7.500 7.500
合計（１２ヶ月） 13.750 13.750
合計（３６ヶ月） 0.000 0.000

「個別点検」7-1-5　テレメータ監視局装置（新スプリアス規格準拠）
無線装置（受信機）

No. 確認事項の概要
毎
日

1ヶ
月

2ヶ
月

3ヶ
月

6ヶ
月

12
ヶ
月 単位 技術者 技術員

1 表示確認 1 100局
2 印字記録確認 1 100局
3 各部電圧・電流確認 1 100局 2.500 2.500
4 送信出力確認 1 100局 2.500 2.500 通話機能付きの場合のみ
5 送信周波数確認 1 100局 5.000 5.000 通話機能付きの場合のみ
6 最大周波数偏移確認 1 100局 6.250 6.250 通話機能付きの場合のみ
7 不要輻射強度確認 1 100局 10.620 10.620 通話機能付きの場合のみ
8 受信入力電力確認 1 100局 6.250 6.250
9 区間Ｓ／Ｎの確認 1 100局 6.250 6.250

10 電池の確認 1 100局 1.250 1.250
全局観測制御確認 1 システム機能の確認
個別観測制御確認 1 7.5+1.250*n
プリンタ制御 1 n=観測局数=61/6=10.2
中継局制御 1 7.5+1.250*10.2=20.25
その他 1

12 受信データの確認 1 100局 1.250 1.250
13 通話機能確認 1 100局 1.250 1.250 通話機能付きの場合のみ
14 伝搬路の見通し確認 1 100局 1.250 1.250

1 100局 1.250 1.250
1 100局 1.250 1.250
1 100局 1.250 1.250

16 接続部の確認 1 100局 1.250 1.250
17 機器本体の清掃等 1 100局 2.500 2.500

1 100局 1.250 1.250 図書類の確認
1 100局 1.250 1.250 予備品類の確認

合計（毎日） 0.000 0.000
合計（１ヶ月） 0.000 0.000
合計（２ヶ月） 0.000 0.000
合計（３ヶ月） 0.000 0.000
合計（６ヶ月） 0.000 0.000
合計（１２ヶ月） 74.620 74.620
合計（３６ヶ月） 0.000 0.000

「個別点検」　7-1-8 テレメータ観測局装置（新スプリアス規格準拠）
無線装置（送信機）

No. 確認事項の概要
毎
日

1ヶ
月

2ヶ
月

3ヶ
月

6ヶ
月

12
ヶ
月 単位 技術者 技術員

1 各部電圧・電流確認 1 100局 2.500 2.500
2 送信出力確認 1 100局 2.500 2.500
3 送信周波数確認 1 100局 5.000 5.000
4 最大周波数偏移確認 1 100局 6.250 6.250
5 不要輻射強度確認 1 100局 10.620 10.620
6 受信入力電力確認 1 100局 6.250 6.250
7 区間Ｓ／Ｎの確認 1 100局 6.250 6.250
8 動作確認 1 100局 3.750 3.750
9 電池の確認 1 100局 1.250 1.250

10 伝搬路の見通し確認 1 100局 1.250 1.250
1 100局 1.250 1.250 外観の確認
1 100局 1.250 1.250 給電線の確認
1 100局 1.250 1.250 ＶＳＷＲ確認

12 接続部の確認 1 100局 1.250 1.250
1 100量 2.500 2.500 センサ～記録計動作の確認
1 100量 2.500 2.500 Ａ／Ｄ変換器動作確認

14 機器本体の清掃等 1 100局 2.500 2.500
1 100局 1.250 1.250 図書類の確認
1 100局 1.250 1.250 予備品類の確認

合計（毎日） 0.000 0.000
合計（１ヶ月） 0.000 0.000
合計（２ヶ月） 0.000 0.000
合計（３ヶ月） 0.000 0.000
合計（６ヶ月） 0.000 0.000
合計（１２ヶ月） 60.620 60.620
合計（３６ヶ月） 0.000 0.000

11

点検周期 歩掛

備考

点検周期 歩掛

備考

100局 20.250 20.250

15 空中線確認

18 図書類・予備品等の確認

15 図書類・予備品等の確認

点検周期 歩掛

備考

11 空中線確認

13
水位計または雨量データ等の
データの確認



中継局・無線局等点検（草刈）

局　　　　　名 敷地周辺状況 土間コン 草刈の必要性 草刈り必要回数（回／年） 必要工数

離島２箇所/日

その他３箇所/日 局の種類

長尾土木事務所 長尾合計 4.29

女体山中継局 他システム中継局内に設置 有 0 0 中継局

朝倉中継観測局 敷地外舗装有り 有 有 1 0.33 中継局

一本松橋中継観測局 他システム観測局敷地内に設置 有 0 0 中継局

引田中継局 役場駐車場敷地内に設置 有 有 0 0 中継局

立石観測局 道路脇に設置　3方土有り 有 有 2 0.66 通常

鹿庭観測局 道路脇に設置　4方舗装有り 有 0 0 通常

小蓑観測局 道路脇に設置　3方土有り 有 有 2 0.66 通常

小海観測局 町ポンプ場敷地内に設置 有 有 1 0.33 通常

水主観測局 道路脇に設置　3方土有り 有 有 2 0.66 通常

鶴羽観測局 道路脇に設置　4方土有り 有 有 2 0.66 通常

平畑観測局 小学校校庭に設置 有 0 0 通常

西山観測局 道路脇に設置　4方土有り 有 有 2 0.66 通常

入野山観測局 山頂に設置　4方土有り 有 有 1 0.33 通常

高松土木事務所 高松合計 4.3

浅野観測局 幼稚園庭に設置　4方土有り 有 有 0 0 通常

横井観測局 駐車場敷地内に設置　4方舗装有り 有 0 0 通常

成合観測局 水路脇に設置　4方土有り 有 有 2 0.66 通常

川島観測局 川島支所駐車場に設置　4方土有り 有 0 0 通常

牟礼観測局 体育館中庭内に設置　4方草有り 有 有 0 0 通常

高松町観測局 病院敷地内に設置　4方草有り 有 有 2 0.66 通常

真名屋敷観測局 道路脇に設置　4方土有り 有 有 1 0.33 通常

上貝ノ股観測局 道路脇に設置　4方土有り 有 有 1 0.33 通常

安原下観測局 道路脇に設置　4方土有り 有 有 2 0.66 通常

女木島観測局 道路脇に設置　4方土有り 有 有 2 1 離島

庵治観測局 山頂に設置　4方土有り 有 有 1 0.33 通常

春日観測局 町ポンプ場敷地内に設置 有 有 1 0.33 通常

東谷観測局 道路脇に設置　4方舗装有り 有 有 0 0 通常

小豆総合事務所 小豆合計 3.97

四方指中継局 山頂公園内に設置　4方林有り 有 有 0 0 中継局

蒲野段山観測局 林の中に設置 有 有 1 0.33 通常

西ノ滝観測局 道路脇に設置　4方土有り 有 有 0 0 通常

池田段山観測局 林の中に設置 有 有 0 0 通常

猪谷観測局 道路脇に設置　4方土有り 有 有 1 0.33 通常

堀越観測局 道路脇に設置　4方土有り 有 有 2 0.66 通常

橘峠観測局 道路脇に設置　4方土有り 有 有 2 0.66 通常

平間観測局 道路脇に設置　3方土有り 有 0 0 通常

畝木観測局 道路脇に設置　4方舗装有り 有 0 0 通常

大部観測局 道路脇に設置　3方土有り 有 有 0 0 通常

銚子観測局 道路脇に設置　3方土有り 有 有 1 0.33 通常

長浜観測局 道路脇に設置　3方土有り 有 有 2 0.66 通常

豊島観測局 山頂道路脇に設置　4方土有り 有 有 2 1 離島

中讃土木事務所 中讃合計 5.96

大平山中継局 他システム中継局敷地に設置 有 0 0 中継局

西分観測局 道路脇に設置　4方土有り 有 0 0 通常

番の州観測局 道路脇に設置　3方土有り 有 有 1 0.33 通常

城山観測局 山頂公園敷地内に設置　4方土有り 有 有 1 0.33 通常

新名観測局 総合公園敷地に設置　4方土有り 有 有 2 0.66 通常

岡田上観測局 森林公園敷地内に設置　4方土有り 有 有 0 0 通常

羽床観測局 他システム警報局敷地に設置 有 0 0 通常

川津観測局 道路脇に設置　3方土有り 有 有 2 0.66 通常

大麻山中継局 他システム中継局敷地に設置 有 0 0 中継局

明神中継局 他システム観測局敷地に設置 有 0 0 中継局

吉野観測局 借用地敷地に設置　3方土有り 無 有 2 0.66 通常

多治川観測局 森林センター敷地に設置　4方土有り 無 0 0 通常

大川山観測局 道路脇に設置　4方土有り 有 有 1 0.33 通常

白方観測局 道路脇に設置　4方土有り 有 有 1 0.33 通常

下福家観測局 道路脇に設置　3方土有り 有 有 2 0.66 通常

高見島観測局 貯水池堰堤上に設置　通路に草有り 有 有 2 1 離島

広島観測局 借用地敷地に設置　4方土有り 無 有 2 1 離島

西讃土木事務所 西讃合計 3.3

箕浦観測局 道路脇に設置　3方土有り 有 有 2 0.66 通常

戸川観測局 道路脇に設置　4方土有り 有 有 2 0.66 通常

紫雲出山観測局 資料館敷地内に設置 無 0 0 通常

須田観測局 道路脇に設置　4方土有り 有 有 0 0 通常

岡本観測局 借用地に設置　3方土有り 有 0 0 通常

汐木観測局 道路脇に設置　2方土有り 有 有 2 0.66 通常

長野観測局 道路脇に設置　2方土有り 有 有 0 0 通常

上勝間観測局 道路脇に設置　3方土有り 有 有 2 0.66 通常

和田観測局 砂防ダム付近に設置、四方土有 無 有 2 0.66 通常



フェリー使用一覧表

行き先 精密点検 通常点検 緊急時対応 草刈 合計

女木 往復/回 1.0 1.0 1.0

（高松土木） 回/年 1.0 2.0 1.0

年往復回数 1.0 2.0 0.0 1.0 4.0

土庄 往復/回 9.0 1.0 3.0

（小豆総合） 回/年 1.0 2.0 1.0

年往復回数 9.0 2.0 5.0 3.0 19.0

唐櫃（豊島） 往復/回 1.0 1.0 1.0

（小豆総合） 回/年 1.0 2.0 2.0

年往復回数 1.0 2.0 0.0 2.0 5.0

高見 往復/回 1.0 1.0 1.0

（中讃土木） 回/年 1.0 2.0 2.0

年往復回数 1.0 2.0 0.0 2.0 5.0

広島（江の浦） 往復/回 1.0 1.0 1.0

（中讃土木） 回/年 1.0 2.0 2.0

年往復回数 1.0 2.0 0.0 2.0 5.0



土木名 観測局名 型名 製造番号 製造年月 気象業務検定発行日 気象業務検定期限

女体山中継観測局 RT-10E 1Y433S 2019年6月 2019年6月7日 2024年6月6日
朝倉中継観測局 RT-10E 1Y430S 2019年6月 2019年6月7日 2024年6月6日

一本松橋中継観測局 RT-10E 1Y434S 2019年6月 2019年6月7日 2024年6月6日
立石観測局 WB0015 12315 2021年6月 2021年7月2日 2026年7月1日
鹿庭観測局 NKC-500E 1A405S 2020年6月 2020年6月3日 2025年6月2日
小簑観測局 NKC-500E 1A406S 2020年6月 2020年6月3日 2025年6月2日
小海観測局 RT-10E 1Y429S 2019年6月 2019年6月7日 2024年6月6日
水主観測局 RT-10E 1Y431S 2019年6月 2019年6月7日 2024年6月6日
鶴羽観測局 WB0015 12251 2021年6月 2021年7月2日 2026年7月1日
平畑観測局 WB0015 12252 2021年6月 2021年7月2日 2026年7月1日
西山観測局 NKC-500E 1A404S 2020年6月 2020年6月3日 2025年6月2日

入野山観測局 RT-10E 1Y432S 2019年6月 2019年6月7日 2024年6月6日
大平山中継観測局 NKC-500E 1D579S 2023年11月 2023年12月6日 2028年12月5日

浅野観測局 NKC-500E 1D580S 2023年11月 2023年12月6日 2028年12月5日
横井観測局 NKC-500E 1D581S 2023年11月 2023年12月6日 2028年12月5日
成合観測局 NKC-500E 1D582S 2023年11月 2023年12月6日 2028年12月5日
川島観測局 NKC-500E 1D583S 2023年11月 2023年12月6日 2028年12月5日
牟礼観測局 NKC-500E 1D584S 2023年11月 2023年12月6日 2028年12月5日

高松町観測局 NKC-500E 1D585S 2023年11月 2023年12月6日 2028年12月5日
真名屋敷観測局 NKC-500E 1D586S 2023年11月 2023年12月6日 2028年12月5日
上貝ノ股観測局 NKC-500E 1D587S 2023年11月 2023年12月6日 2028年12月5日
安原下観測局 NKC-500E 1D588S 2023年11月 2023年12月6日 2028年12月5日
女木島観測局 NKC-500E 1D589S 2023年11月 2023年12月6日 2028年12月5日
庵治観測局 NKC-500E 1D590S 2023年11月 2023年12月6日 2028年12月5日
春日観測局 NKC-500E 1D591S 2023年11月 2023年12月6日 2028年12月5日
東谷観測局 NKC-500E 1D592S 2023年11月 2023年12月6日 2028年12月5日
新名観測局 NKC-500E 1D593S 2023年11月 2023年12月6日 2028年12月5日
橘峠観測局 NKC-500E 1C536S 2022年11月 2022年11月9日 2027年11月8日
平間観測局 NKC-500E 1C539S 2022年11月 2022年11月9日 2027年11月8日
猪谷観測局 NKC-500E 1C542S 2022年11月 2022年11月9日 2027年11月8日
大部観測局 NKC-500E 1C532S 2022年11月 2022年11月9日 2027年11月8日
堀越観測局 NKC-500E 1C541S 2022年11月 2022年11月9日 2027年11月8日

池田段山観測局 NKC-500E 1C538S 2022年11月 2022年11月9日 2027年11月8日
銚子観測局 NKC-500E 1C545S 2022年11月 2022年11月9日 2027年11月8日

蒲野段山観測局 NKC-500E 1C540S 2022年11月 2022年11月9日 2027年11月8日
西ノ滝観測局 NKC-500E 1C533S 2022年11月 2022年11月9日 2027年11月8日
長浜観測局 NKC-500E 1C544S 2022年11月 2022年11月9日 2027年11月8日
畝木観測局 NKC-500E 1C543S 2022年11月 2022年11月9日 2027年11月8日
豊島観測局 NKC-500E 1C500S 2022年9月 2022年9月21日 2027年9月20日
西分観測局 NKC-500E 1D594S 2023年11月 2023年12月6日 2028年12月5日
番の州観測局 NKC-500E 1D595S 2023年11月 2023年12月6日 2028年12月5日
城山観測局 NKC-500E 1C535S 2022年11月 2022年11月9日 2027年11月8日

岡田上観測局 NKC-500E 1D596S 2023年11月 2023年12月6日 2028年12月5日
羽床観測局 NKC-500E 1D597S 2023年11月 2023年12月6日 2028年12月5日
川津観測局 NKC-500E 1C537S 2022年11月 2022年11月9日 2027年11月8日
吉野観測局 NKC-500E 1D598S 2023年11月 2023年12月6日 2028年12月5日

多治川観測局 NKC-500E 1D599S 2023年11月 2023年12月6日 2028年12月5日
大川山観測局 NKC-500E 1D600S 2023年11月 2023年12月6日 2028年12月5日
白方観測局 NKC-500E 1D601S 2023年11月 2023年12月6日 2028年12月5日

下福家観測局 NKC-500E 1D602S 2023年11月 2023年12月6日 2028年12月5日
高見島観測局 NKC-500E 1D603S 2023年11月 2023年12月6日 2028年12月5日
広島観測局 NKC-500E 1D604S 2023年11月 2023年12月6日 2028年12月5日
箕浦観測局 NKC-500E 1D605S 2023年11月 2023年12月6日 2028年12月5日
戸川観測局 NKC-500E 1D606S 2023年11月 2023年12月6日 2028年12月5日

紫雲出山観測局 NKC-500E 1D607S 2023年11月 2023年12月6日 2028年12月5日
須田観測局 NKC-500E 1D608S 2023年11月 2023年12月6日 2028年12月5日
岡本観測局 NKC-500E 1D609S 2023年11月 2023年12月6日 2028年12月5日
汐木観測局 NKC-500E 1D610S 2023年11月 2023年12月6日 2028年12月5日
長野観測局 NKC-500E 1D611S 2023年11月 2023年12月6日 2028年12月5日

上勝間観測局 NKC-500E 1D612S 2023年11月 2023年12月6日 2028年12月5日
和田観測局 NKC-500E 1C534S 2022年11月 2022年11月9日 2027年11月8日

備考
雨量計の検定証の有効期間は5年

R7交換予定（3基）
R6交換済み（6基）
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＜無線局位置一覧表＞

所　　在　　地

1 香川県庁総括局 香川県高松市番町４丁目１番１０号

1 長尾土木事務所 香川県さぬき市長尾東１５３８－１
2 女体山中継観測局 香川県さぬき市寒川町石田東字長尾谷甲３１３０－１
3 朝倉中継観測局 香川県木田郡三木町大字朝倉字石船２１７７番２
4 一本松橋中継観測局 香川県東かがわ市西村１４９番３
5 引田中継局 香川県東かがわ市引田字沖代５４２番７
6 立石観測局 香川県木田郡三木町大字井上字池上２２７０番４
7 鹿庭観測局 香川県木田郡三木町大字鹿庭字三番乙１８４番７
8 小蓑観測局 香川県木田郡三木町大字小蓑字蓑谷１５７５番７
9 小海観測局 香川県東かがわ市小海字別惣２１２５番４
10 水主観測局 香川県東かがわ市水主７８４番３
11 鶴羽観測局 香川県さぬき市大川町富田東上北地１４８０番地４
12 平畑観測局 香川県さぬき市津田町津田字円山３６３５番１
13 西山観測局 香川県さぬき市鴨部字西山２５５８番
14 入野山観測局 香川県東かがわ市与田山字森兼４７０番１２

1 高松土木事務所 香川県高松市多肥上町１２５１－１
2 浅野観測局 香川県高松市香川町大字浅野字宮浦３１１７番１
3 横井観測局 香川県高松市香南町横井字御権堂７８８番１
4 成合観測局 香川県高松市円座町字永井８３６番５地先
5 川島観測局 香川県高松市十川西町
6 牟礼観測局 香川県高松市牟礼町牟礼字仲代１５２番１０
7 高松町観測局 香川県高松市新田町字岡山乙８番３
8 真名屋敷観測局 香川県高松市塩江町上西字物井川甲２０５７番１５
9 上貝ノ股観測局 香川県高松市塩江町上西字上貝ノ股甲２０２０番４
10 安原下観測局 香川県高松市塩江町安原下字平賀第２号１８０１番５
11 女木島観測局 香川県高松市女木島字與ノ浜２０２３番地先
12 庵治観測局 香川県高松市庵治町字篠尾４３５１番３９０
13 春日観測局 香川県高松市春日町字片田１７６６番地先
14 東谷観測局 香川県高松市香川町東谷字下谷２６６９番１
15 新名観測局 香川県高松市国分寺町新名字橘２１０８－１
16 大平山中継観測局 香川県高松市国分寺町新居字大平３７９３－１６３

1 小豆総合事務所 香川県小豆郡土庄町渕崎甲２０７９－５
2 四方指中継局 香川県小豆郡小豆島町神懸通字嶮岨山乙１１１７－５３
3 橘峠観測局 香川県小豆郡小豆島町安田字古郷乙１９－２２
4 平間観測局 香川県小豆郡小豆島町福田字近谷
5 猪谷観測局 香川県小豆郡小豆島町神懸通字猪谷乙２０１－８
6 大部観測局 香川県小豆郡土庄町大部字スリ乙２４４－７
7 堀越観測局 香川県小豆郡小豆島町堀越字北浦西甲８８９－１
8 池田段山観測局 香川県小豆郡小豆島町神懸通字嶮岨山乙１１１７－１
9 銚子観測局 香川県小豆郡土庄町肥土山字蛙子丙２６３－４４
10 蒲野段山観測局 香川県小豆郡小豆島町蒲野段山１２６１地先
11 西ノ滝観測局 香川県小豆郡小豆島町池田字西の谷３７０
12 長浜観測局 香川県小豆郡土庄町長浜字カバガ滝乙８１５－３
13 畝木観測局 香川県小豆郡土庄町字柚之奥乙１１１７－４
14 豊島観測局 香川県小豆郡土庄町家浦字段山１１９１－２

1 中讃土木事務所 香川県坂出市江尻町１３５５番地
2 西分観測局 香川県綾歌郡綾川町西分字常清乙４７２－５
3 番の州観測局 香川県坂出市沙弥島字南通２２４－１
4 城山観測局 香川県坂出市川津町字城山１７７４－９
5 岡田上観測局 香川県丸亀市綾歌町岡田上字国吉２３１２－１０
6 羽床観測局 香川県綾歌郡綾川町牛川字宗戸５８２－１地先
7 川津観測局 香川県坂出市新浜町３２１４－１
8 大麻山中継局 香川県三豊市高瀬町下麻字地獄谷３６１９－２８３
9 明神中継局 香川県仲多度郡まんのう町川東２１７５－４９
10 吉野観測局 香川県仲多度郡まんのう町大字吉野字蛭田１９２７－１
11 多治川観測局 香川県仲多度郡まんのう町十郷字新目８２３－１７１
12 大川山観測局 香川県仲多度郡まんのう町中通字奥橋谷１０８９－２９１
13 白方観測局 香川県仲多度郡多度津町大字西白方字迦毘羅津９８０
14 下福家観測局 香川県仲多度郡まんのう町勝浦字下福家１２４３－２
15 高見島観測局 香川県仲多度郡多度津町大字高見島字六社通１５０６－１
16 広島観測局 香川県丸亀市広島町江の浦字宮の上７７６－１

1 西讃土木事務所 香川県観音寺市坂本町７丁目３番１８号
2 箕浦観測局 香川県観音寺市豊浜町大字箕浦字平山甲８６１番２
3 戸川観測局 香川県三豊市財田町財田上字馬場７５５５番乙１
4 紫雲出山観測局 香川県三豊市詫間町大字大浜字紫雲出山乙４５１番
5 須田観測局 香川県三豊市詫間町大字詫間荒神下５２５３番
6 岡本観測局 香川県三豊市豊中町大字岡本字宮の尾３７９３番３
7 汐木観測局 香川県三豊市三野町大字下高瀬字丸戸１３５０番
8 長野観測局 香川県三豊市財田町財田中字道手２２２８番７
9 上勝間観測局 香川県三豊市高瀬町大字上勝間字平尾３０４４番１
10 和田観測局 香川県観音寺市豊浜町和田字大谷丙１８３番２

無　線　局

西讃土木事務所

中讃土木事務所

小豆総合事務所

高松土木事務所

長尾土木事務所

香川県庁



単価根拠表

名　　　　称 規　　格 単位 単　価 根　　　拠 備　　　考

労務費 点検技術者 人 香川県土木工事積算単価表 R6.10

点検技術員 人 香川県土木工事積算単価表 R6.10

普通作業員 人 香川県土木工事積算単価表 R6.10

資材 ガソリン レギュラー リットル 香川県臨時単価表 R7.2

材料費 転倒ます式雨量計 気象庁検定合格品 基 見積り価格による

損料 ライトバン　1.5L 5人乗り 共用日当り 日 設計及び測量・調査業務等積算単価 R6.7

その他 フェリー運賃（5m未満） 高松～女木 往復 香川県土木工事積算単価表 R6.10

フェリー運賃（5m未満） 高松～土庄 往復 香川県土木工事積算単価表 R6.10

フェリー運賃（5m未満） 土庄～唐櫃（豊島） 往復 小豆島豊島フェリーHP

フェリー運賃（5m未満） 多度津～高見 往復 香川県土木工事積算単価表 R6.10

フェリー運賃（5m未満） 丸亀～広島（江の浦） 往復 備讃フェリーHP


